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Tabela 3-9:  Dimensões e pesos para válvulas de controlo elétricas e pneumáticas (Tipo 3213)
Os comprimentos e as alturas nos desenhos dimensionais são apresentados na página 3-13.

Tamanho de 
válvula DN 15 20 25 32 40 50

Comprimento L mm 130 150 160 180 200 230

Altura H1 mm 60 60 60 125 125 125

Altura H mm

Tipos 3213/5857, 3213/5757-x 150 150 150 –

Tipos 3213/5724-x, 3213/5725-x 190 190 190 255 255 255

Tipo 3213/5827 193 193 193 258 258 258

Tipo 3213/2780-1 190 190 190 255 255 255

Tipo 3213/2780-2 290 290 290 355 355 355

Peso 1) kg (aprox.)

Tipos 3213/5857, 3213/5757-x 3,0 3,6 4,0 –

Tipo 3213/5827 3,1 3,7 4,1 12,5 14,5 16,5

Tipo 3213/5724-x 3,4 4,0 4,4 12,6 14,6 16,6

Tipo 3213/5725-x 3,15 3,75 4,15 12,55 14,55 16,55

Tipo 3213/2780-1 4,3 4,9 5,3 13,5 15,5 17,5

Tipo 3213/2780-2 5,5 6,1 6,5 14,7 16,7 18,7

1)	 Versão para vapor: +0,3 kg
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Válvulas de controlo com válvula globo Tipo 3213
Válvulas de controlo elétricas

146 x 103*
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H 
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80
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≥2
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114 x 70
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5 146 x 103*
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Tipo 3213/5857: DN 15 a 25
Tipo 3213/5757-3: DN 15 a 25
Tipo 3213/5757-7: DN 15 a 25

Tipo 3213/5724-3: DN 15 a 50
Tipo 3213/5724-8: DN 15 a 50
Tipo 3213/5725-3: DN 15 a 50
Tipo 3213/5725-8: DN 15 a 50

*Dimensões para atuador 
TROVIS 5724‑xx3: 146x136

Versão para vapor
Tipo 3213/5724-3: DN 15 a 50
Tipo 3213/5724-8: DN 15 a 50
Tipo 3213/5725-3: DN 15 a 50
Tipo 3213/5725-8: DN 15 a 50

*Dimensões para atuador 
TROVIS 5724‑xx3: 146x136

154 x 107*

H1
H

L

≥2
5

154 x 107*

H1
H 

+ 
80

L

≥2
5

Tipo 3213/5827: DN 15 a 50
*Dimensões para atuadores com 
dupla velocidade de curso: 
154x140

Versão para vapor
Tipo 3213/5827: DN 15 a 50
*Dimensões para atuadores com 
dupla velocidade de curso: 
154x140
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Válvulas de controlo pneumáticas
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H
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H
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Tipo 3213/2780-1: DN 15 a 50 Tipo 3213/2780-2: DN 15 a 50
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Tabela 3-10:  Dimensões e pesos para válvulas de controlo elétricas e pneumáticas 
(Tipo 3214)
Os comprimentos e as alturas nos desenhos dimensionais são apresentados nas 
páginas 3-16 e 3-18.

Tamanho de 
válvula DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Comprimento L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

Altura H1 mm 235 235 235 235 235 235 305 305 355 580 710 860 860

Altura H mm

Tipos 3214/5724-3x, 
3214/5725-x 350 350 350 350 350 350 –

Tipo 3214/5827 353 353 353 353 353 353 –

Tipo 3214/3374-11/-21/-15 – 599 599 649 784 914 1064 1064

Tipo 3214/3374-27 – 873 1003 1153 1153

Tipo 3214/2780-2 – 583 583 633 –

Altura H2 mm 55 55 55 72 72 72 100 100 120 145 175 270 270

Altura H3 mm

Tipo 3214/3374-15 – 1034 1164 1314 1314

Tipo 3214/3374-27 – 1050 1180 1330 1330

Peso 1) kg (aprox.)

Tipo 3214/5827 7 7,5 8,5 15,0 15,5 18,0 –

Tipo 3214/5724-x 7,6 7,8 8,8 15,3 15,8 18,3 –

Tipo 3214/5725-x 7,05 7,55 8,55 15,0515,5518,05 –

Tipo 3214/3374-11/ 
-21/-15 – 35 40 47 77 118 261 305

Tipo 3214/3374-27 – 82 123 266 310

Tipo 3214/2780-2 – 50,7 55,7 62,7 –

1)	 Versão até 220 °C: +0,3 kg · Versão para PN 25 e 40: +15 %
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Válvulas de controlo com válvula globo Tipo 3214

Válvulas de controlo elétricas (parte 1)
H
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40
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Tipo 3214/5724-3: DN 15 a 50
Tipo 3214/5724-8: DN 15 a 50
Tipo 3214/5725-3: DN 15 a 50
Tipo 3214/5725-8: DN 15 a 50

*Dimensões para atuador 
TROVIS 5724‑xx3: 146x136

Versão até 220 °C
Tipo 3214/5724-3: DN 15 a 50
Tipo 3214/5724-8: DN 15 a 50
Tipo 3214/5725-3: DN 15 a 50
Tipo 3214/5725-8: DN 15 a 50

*Dimensões para atuador 
TROVIS 5724‑xx3: 146x136

Tipo 3214/3374-11: DN 65 a 100
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Válvulas de controlo elétricas (parte 2)

154 x 107*
H

H1

40
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H1

40
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L
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Tipo 3214/5827: DN 15 a 50
* Dimensões para atuadores com 
dupla velocidade de curso: 
154x140

Versão até 220 °C
Tipo 3214/5827: DN 15 a 50
* Dimensões para atuadores com 
dupla velocidade de curso: 
154x140
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Válvulas de controlo elétricas (parte 3)

H3
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Tipo 3214/3374-15: DN 125 a 250 Tipo 3214/3374-27: DN 125 a 250

Válvulas de controlo pneumáticas

Ø168
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H1

H
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10

Tipo 3214/2780-2: DN 65 a 100
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4	 Envio e transporte no local
O trabalho descrito nesta secção deve ser 
realizado apenas por pessoal devidamente 
qualificado para realizar tais tarefas.

4.1	 Aceitação da mercadoria 
fornecida

Depois de receber a remessa, proceda da 
seguinte forma:
1.	 Verifique o âmbito da entrega. Verifique 

se as especificações na placa de identifi-
cação da válvula correspondem às espe-
cificações na nota de entrega. Consulte 
a secção "Marcações no dispositivo" pa-
ra detalhes sobre a placa de identifica-
ção.

2.	 Verifique se o material está danificado 
do transporte. Denuncie qualquer dano 
à SAMSON e ao agente transitário 
(consulte nota de entrega).

3.	 Determine o peso e as dimensões das 
unidades a elevar e a transportar para 
selecionar o equipamento e os acessó-
rios de elevação adequados. Consulte os 
documentos de transporte e a secção 
"Dados técnicos".

4.2	 Remoção da embalagem 
da válvula

Observe a seguinte sequência:
	Î Não retire a embalagem até imediata-
mente antes da instalação.

	Î Deixe a válvula de controlo no contentor 
de transporte ou na palete para a trans-
portar localmente.

	Î Não retire as tampas de proteção da en-
trada e da saída até imediatamente an-
tes de instalar a válvula na tubagem. Es-
tas evitam a entrada de partículas estra-
nhas na válvula.

	Î Elimine e recicle a embalagem de acor-
do com as normas locais.

4.3	 Transporte e elevação da 
válvula

Perigo devido à queda de cargas suspen‑
sas.

	Î Mantenha-se afastado de cargas suspen-
sas ou em movimento.

	Î Feche e proteja as vias de transporte.

Risco de tombamento do equipamento de 
elevação e risco de danos aos acessórios 
de elevação devido ao excesso da capaci‑
dade de elevação nominal.

	Î Utilize apenas equipamentos de eleva-
ção aprovados e acessórios cuja capaci-
dade mínima de elevação seja superior 
ao peso da válvula (incluindo o atuador 
e a embalagem, se aplicável).

PERIGO!

ADVERTÊNCIA!
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Risco de ferimentos pessoais devido ao 
tombamento da válvula de controlo.

	Î Respeite o centro de gravidade da válvu-
la.

	Î Prenda a válvula de modo a não virar 
ou girar.

Risco de ferimentos devido a uma elevação 
incorreta sem a utilização de equipamento 
de elevação.
A elevação da válvula de controlo sem a uti-
lização de equipamento de elevação pode 
causar ferimentos (especialmente nas cos-
tas), dependendo do peso da válvula de 
controlo.

	Î Respeite o peso de referência para o 
manuseamento manual: 15 a máx. 55 
kg, tendo em conta a idade, o género e 
a aptidão física

	Î Respeite as normas de segurança e saú-
de no trabalho em vigor no país de utili-
zação.

Risco de danos na válvula devido a alças 
mal montadas.

	Î Ao elevar a válvula de controlo, certifi-
que-se de que as alças fixadas ao corpo 
da válvula suportam toda a carga.

	Î Respeite as instruções de elevação (con-
sulte a secção 4.3.2).

O nosso serviço pós-venda pode fornecer 
instruções de transporte e de elevação mais 
detalhadas, mediante pedido.

4.3.1	 Transporte da válvula
A válvula de controlo pode ser transportada 
utilizando equipamento de elevação (por 
exemplo, grua ou empilhador).

	Î Deixe a válvula de controlo no contentor 
de transporte ou na palete para a trans-
portar.

	Î Respeite as instruções de transporte.

Instruções de transporte.
	− Proteja a válvula de controlo contra as 

influências externas (por exemplo, im-
pacto).

	− Não danifique a proteção contra a cor-
rosão (tinta, revestimentos de superfície). 
Repare qualquer dano imediatamente.

	− Proteja a tubagem e quaisquer acessó-
rios da válvula montados contra danos.

	− Proteja a válvula de controlo contra hu-
midade e sujidade.

	− A temperatura de transporte permitida é 
entre –20 and +65 °C.

4.3.2	 Elevação da válvula
Para instalar uma válvula grande na tuba-
gem, utilize equipamento de elevação (por 
exemplo, grua ou empilhador) para a elevar

ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA!

AVISO!

Dica
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Instruções de elevação
	− Utilize um gancho com trinco de segu-

rança (consulte a Fig. 4-1) para impedir 
que as alças deslizem do gancho duran-
te o levantamento e o transporte.

	− Proteja as alças contra escorregamento.
	− Certifique-se de que as alças podem ser 

removidas da válvula uma vez instaladas 
na tubagem.

	− Impeça que a válvula de controlo fique 
inclinada ou tombe.

	− Não deixe cargas suspensas ao inter-
romper o trabalho por períodos mais 
longos.

	− Certifique-se de que o eixo da tubagem 
está sempre horizontal durante a eleva-
ção e o eixo da haste do obturador está 
sempre vertical.

	− Certifique-se de que a alça adicional en-
tre a arcada e o equipamento de fixação 
(gancho, manilha, etc.) não suporta car-
ga ao levantar válvulas. A alça só prote-
ge a válvula de controlo da inclinação 
enquanto estiver a ser levantada. Antes 
de levantar a válvula de controlo, aperte 
a alça.

Elevação da válvula de controlo
1.	 Coloque uma alça em cada flange do 

corpo e no equipamento de fixação (por 
exemplo, gancho) da grua ou empilha-
dor (consulte a Fig. 4-1).

2.	 Se necessário, prenda outra alça à arca-
da da válvula e ao equipamento de ele-
vação. Certifique-se que não danifica a 
haste do atuador.

3.	 Cuidadosamente levante a válvula de 
controlo. Verifique se o equipamento de 
elevação e os acessórios podem suportar 
o peso.

4.	 Mova a válvula de controlo a um ritmo 
uniforme para o local de instalação.

5.	 Instale a válvula na tubagem (consulte a 
secção "Instalação").

6.	 Depois da instalação na tubagem, verifi-
que se os flanges estão bem aparafusa-
dos e a válvula na tubagem se mantém.

7.	 Remova as alças.
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Fig. 4-1:	 Pontos de elevação na válvula de controlo
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4.4	 Armazenamento da 
válvula

Risco de danos nas válvulas devido a 
armazenamento inadequado.

	Î Respeite as instruções de 
armazenamento.

	Î Evite longos tempos de armazenamento.
	Î Contacte a SAMSON em caso de 
condições de armazenamento diferentes 
ou períodos de armazenamento mais 
longos.

Recomendamos verificar regularmente a vál-
vula de controlo e as condições de armaze-
namento durante longos períodos de arma-
zenamento.

Instruções de armazenamento
	− As válvulas de controlo podem ser arma-

zenadas na horizontal. Fixe a válvula na 
posição de armazenamento para evitar 
que escorregue ou tombe.

	− Proteja a válvula de controlo contra as 
influências externas (por exemplo, im-
pacto).

	− Não danifique a proteção contra a cor-
rosão (tinta, revestimentos de superfície). 
Repare qualquer dano imediatamente.

	− Proteja a válvula de controlo contra hu-
midade e sujidade. Armazene-a a uma 
humidade relativa inferior a 75%. Em es-
paços húmidos, evite a condensação. Se 

necessário, utilize um agente de seca-
gem ou aquecimento.

	− Certifique-se de que o ar ambiente está 
livre de ácidos ou outros fluidos corrosi-
vos.

	− A temperatura de armazenamento per-
mitida é entre –20 e +65 °C.

	− Não coloque objetos sobre a válvula de 
controlo.

Instruções especiais de armazenamento 
para elastómeros
Elastómero, por exemplo membrana do 
atuador
	− Para manter os elastómeros em condi-

ções e para evitar danos, não os dobre 
nem os pendure.

	− Recomendamos uma temperatura de ar-
mazenamento de 15 °C para elastóme-
ros.

	− Armazene elastómeros longe de lubrifi-
cantes, produtos químicos, soluções e 
combustíveis.

O nosso serviço pós-venda pode fornecer 
instruções de armazenamento mais detalha-
das a pedido.

AVISO!

Nota

Dica
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5	 Instalação
O trabalho descrito nesta secção deve ser 
realizado apenas por pessoal devidamente 
qualificado para realizar tais tarefas.

5.1	 Condições de instalação
Posição de trabalho
A posição de trabalho para a válvula de 
controlo é a vista frontal virada para os con-
trolos de operação (incluindo os acessórios 
da válvula).
Os operadores da instalação devem assegu-
rar que, após a instalação do dispositivo, o 
pessoal operador possa executar todo o tra-
balho necessário de forma segura e aceder 
facilmente ao dispositivo a partir da posição 
de trabalho.

Posição de montagem
Em geral, recomendamos instalar a válvula 
com o atuador na posição vertical e virado 
para cima.
Nas versões com atuadores elétricos (com 
controlador de processo), o atuador não de-
ve ser suspenso para baixo (consulte a 
Fig. 5-1).

	Î Contacte a SAMSON se a posição de 
montagem não estiver como acima espe-
cificado.

Quando as válvulas são instaladas em tuba-
gens verticais, pode ocorrer um desgaste 
prematuro da sede e do obturador nas ver-
sões sem guia fixa da haste do obturador. Is-
to pode provocar fugas excessivas na sede. 

Para evitar isto, as válvulas Tipo 3214 po-
dem ser equipadas com uma guia fixa da 
haste do obturador.

As seguintes versões são fornecidas de série 
com uma guia fixa da haste do obturador:
	− DN 65 a 250, válvula equilibrada por 
uma membrana
	− DN 125 a 250, válvula equilibrada por 
um fole motriz

6

6

6

6

� �

� !
Fig. 5-1:	 Posição de montagem

Encaminhamento de tubagem
Para garantir o funcionamento correto da 
válvula, proceda da seguinte forma:

Nota
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	Î Não exceda a velocidade de fluxo máxi-
ma permitida.

O operador da instalação é responsável por 
determinar a velocidade de fluxo máxima 
permitida. O nosso serviço pós-venda pode 
ajudá-lo a determinar a velocidade de fluxo 
para a sua instalação.

	Î Instale a válvula livre de tensão e com a 
menor quantidade de vibrações possível. 
Leia as informações em “Posição de 
montagem” e “Suporte ou suspensão” 
nesta secção.

	Î Instale a válvula permitindo um espaço 
suficiente para remover o atuador e a 
válvula ou para executar trabalhos de 
manutenção e reparação.

Suporte ou suspensão

A empresa de engenharia da instalação é 
responsável pela seleção e implementação 
de um suporte ou suspensão adequados da 
válvula de controlo instalada e da tubagem.

Dependendo da versão da válvula e da po-
sição de montagem, o atuador e a tubagem 
devem ser suportadas ou suspensas.

Bujões de exaustão
Os bujões de exaustão são aparafusados 
nas portas de ar de exaustão de dispositivos 
pneumáticos e eletropneumáticos. Estes ga-
rantem que qualquer ar de exaustão que se 

forma pode ser ventilado para a atmosfera 
(para evitar excesso de pressão no dispositi-
vo). Além disso, os bujões de exaustão per-
mitem a entrada de ar para evitar a forma-
ção de vácuo no dispositivo.

	Î Coloque o bujão de exaustão do lado 
oposto à posição de trabalho do pessoal 
de operação.

	Î Durante a ligação dos acessórios da 
válvula, certifique-se de que são 
facilmente acessíveis e podem ser 
operados em segurança a partir da 
posição de trabalho.

Nota

Nota
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5.2	 Preparação para a 
instalação

Antes da instalação, certifique-se de que as 
seguintes condições são cumpridas:
	− A válvula está limpa.
	− A válvula e todos os acessórios da válvu-

la (incluindo a tubagem) não estão dani-
ficados.

	− Os dados da válvula na placa de identi-
ficação (designação do tipo, tamanho 
da válvula, material, pressão nominal e 
gama de temperatura) correspondem às 
condições da instalação (tamanho e 
pressão nominal da tubagem, tempera-
tura do fluido, etc.). Consulte a secção 
"Marcações no dispositivo" para deta-
lhes sobre a placa de identificação.

	− Os acessórios adicionais solicitados ou 
necessários (consulte a secção "Acessó-
rios adicionais") foram instalados ou 
preparados conforme necessário antes 
de instalar a válvula.

Proceda do seguinte modo:
	Î Disponha o material e as ferramentas 
necessárias para as ter prontas durante 
o trabalho de instalação.

	Î Limpe o interior das tubagens.

O operador da instalação é responsável pe-
la limpeza das tubagens na instalação.

	Î Para aplicações de vapor, seque as tuba-
gens. A humidade irá danificar o interior 
da válvula.

	Î Verifique todos os manómetros montados 
para garantir que funcionam correta-
mente.

	Î Quando a válvula e o atuador já estive-
rem montados, verifique as juntas apa-
rafusadas. Os componentes podem de-
sapertar durante o transporte.

5.3	 Montagem do dispositivo
As atividades abaixo indicadas são neces-
sárias para a instalação da válvula e antes 
do seu arranque.

Risco de danos na válvula devido a 
binários de aperto excessivamente altos 
ou baixos.

	Î Respeite os binários especificados ao 
apertar os componentes da válvula de 
controlo. Binários de aperto excessivos 
levam ao desgaste mais rápido das pe-
ças. Peças demasiado soltas poderão 
causar fugas.

5.3.1	 Montagem de atuadores
Monte os atuadores conforme descrito na 
documentação relativa ao atuador.
	− Atuador elétrico Tipo 5857 u EB 5857
	− Atuador elétrico Tipo 5827 
u EB 5827‑1/‑2

	− Atuador elétrico Tipo 3374 u EB 8331-X
	− Atuador elétrico TROVIS 5757-3 com 

controlador de processo u EB 5757
	− Atuador elétrico TROVIS 5757-7 com 

controlador de processo u EB 5757‑7

Nota

AVISO!

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=EB+5857&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_actuation
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=EB+5827&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_actuation
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8331&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_actuation
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=5757&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_automationsystem
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=5757-7&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_automationsystem
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	− Atuador elétrico TROVIS 5724-3 com 
controlador de processo u EB 5724

	− Atuador elétrico TROVIS 5724-8 com 
controlador de processo u EB 5724-8

	− Atuador elétrico TROVIS 5725-3 com 
controlador de processo u EB 5724

	− Atuador elétrico TROVIS 5725-8 com 
controlador de processo u EB 5724-8

	− Atuador pneumático Tipo 2780 
u EB 5840

Válvula Tipo 3214 com atuador Tipo 2780-2
É necessária uma arcada do tipo colunas 
(1400-7414) para montar o atuador Ti-
po 2780-2 na válvula Tipo 3214.

5.3.2	 Ligação do atuador
Efetue a ligação elétrica ou pneumática do 
atuador conforme descrito na documentação 
relativa ao atuador.

5.3.3	 Configuração do 
atuador

As versões de atuadores elétricos com posi-
cionador, bem como atuadores elétricos com 
controlador de processo, podem ser adapta-
das à tarefa de controlo.
Configure o atuador conforme descrito na 
documentação relativa ao atuador.

Para válvulas de controlo elétricas com posi-
cionador, é necessário realizar uma iniciali-
zação após o arranque inicial (consulte a 
respetiva documentação).

5.3.4	 Instalação da válvula de 
controlo na tubagem

1.	 Feche as válvulas de corte na tubagem 
na entrada e saída da secção da instala-
ção enquanto a válvula estiver a ser ins-
talada.

2.	 Prepare a secção da tubagem relevante 
para a instalação da válvula.
Filtro:

	Î Certifique-se de que a direção do 
fluxo do filtro e da válvula são 
idênticas.

	Î Instale o filtro com o elemento 
filtrante virado para baixo.

	Î Deixe espaço suficiente para retirar o 
filtro.

3.	 Retire as tampas de proteção das portas 
da válvula antes de instalar a válvula.

4.	 Eleve a válvula utilizando equipamento 
de elevação adequado ao local de insta-
lação (consulte a secção "Elevação da 
válvula"). Respeite a direção do fluxo 
através da válvula. A seta na válvula in-
dica a direção do fluxo.

5.	 Certifique-se de que são utilizadas as 
juntas de flange corretas.

6.	 Aparafuse a tubagem à válvula livre de 
tensão.

7.	 Fixe um suporte ou suspensão na válvu-
la, se necessário.

Peça intermediária de isolamento
	Î Não isole o atuador e a porca de aco-
plamento.

Nota

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=5724&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_automationsystem
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=5724-8&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_automationsystem
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=5724&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_automationsystem
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=5724-8&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_automationsystem
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=5840&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_actuation
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	Î Isole apenas a peça intermediária de 
isolamento até 25 mm no máximo.

Isolamento de sistemas de frio
Para isolar os sistemas de frio, recomenda-
mos que proceda da seguinte forma:
1.	 Encha a instalação e enxague-a cuida-

dosamente.
2.	 Desligue novamente a instalação e dei-

xe-a aquecer até toda a água de con-
densação tenha secado.

3.	 DN 15 a 50: monte e isole apenas a pe-
ça intermediária de isolamento (1990-
1712).
DN 65 a 250: isole a arcada onde o 
atuador está montado. Não isole tam-
bém o atuador.

Observe o seguinte ao instalar a válvula de 
controlo:
	− Certifique-se de que o atuador elétrico 

permanece acessível após a instalação.
	− Certifique-se de que a haste do obtura-

dor se pode mover livremente e não toca 
no isolamento.

	− Certifique-se de que a haste do atuador 
não toca no isolamento.

A espessura do isolamento depende da tem-
peratura do fluido e das condições ambien-
tais. 50 mm é uma espessura normal.

5.4	 Teste da válvula instalada

Risco de rebentamento devido a abertura 
incorreta de equipamentos ou componentes 
pressurizados.
As válvulas e as tubagens são equipamentos 
sob pressão que podem rebentar quando 
manuseados incorretamente. Os fragmentos 
projetados ou a libertação do fluido do pro-
cesso sob pressão podem causar ferimentos 
graves ou mesmo a morte.
Antes de trabalhar na válvula de controlo:

	Î Despressurize todas as secções da insta-
lação afetadas e a válvula (incluindo o 
atuador). Liberte toda a energia armaze-
nada.

	Î Purgue o fluido do processo de todas as 
secções da instalação afetadas, bem co-
mo da válvula.

Risco de ferimentos fatais devido a choque 
elétrico.

	Î Não retire quaisquer coberturas para 
efetuar trabalhos de regulação em peças 
sob tensão.

	Î Antes de efetuar qualquer trabalho no 
dispositivo e antes de abrir o dispositivo, 
desligue a tensão de alimentação e pro-
teja-a contra religação involuntária.

	Î Utilize apenas dispositivos de interrup-
ção de energia que estejam protegidos 
contra uma reativação involuntária da 
alimentação elétrica.

Nota

PERIGO!

PERIGO!
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Risco de queimaduras devido a componen‑
tes e tubagens quentes.
Os componentes da válvula e a tubagem 
podem ficar muito quentes. Risco de quei-
maduras.

	Î Deixe os componentes e as tubagens ar-
refecer.

	Î Utilize roupa de proteção e luvas de se-
gurança.

Tipo 3213/2780 e Tipo 3214/2780: pe‑
rigo de esmagamento resultante do movi‑
mento da haste do atuador e do obturador.

	Î Não introduza mãos ou dedos na arca-
da enquanto a alimentação de ar estiver 
ligada ao atuador.

	Î Antes de trabalhar na válvula de contro-
lo, desligue e feche o fornecimento de ar 
comprimido, assim como o sinal de con-
trolo.

	Î Não impeça o movimento da haste do 
atuador e do obturador inserindo obje-
tos na arcada.

	Î Antes de desbloquear a haste do atua-
dor e do obturador depois de terem fica-
do bloqueadas (p. ex., devido a gripa-
gem após permanecer na mesma posi-
ção durante muito tempo) liberte qual-
quer energia armazenada no atuador 
(p. ex., compressão das molas). Consulte 
a documentação relativa ao atuador.

Tipo 3213/2780 e Tipo 3214/2780: risco 
de ferimentos pessoais devido à saída do 
ar de exaustão.
Enquanto a válvula estiver em operação, o 
ar sai do atuador, p. ex., durante a opera-
ção de regulação ou quando a válvula abre 
ou fecha.

	Î Utilize proteção para os olhos quando 
trabalhar próximo da válvula de 
controlo.

Tipo 3213/2780 e Tipo 3214/2780: risco 
de ferimentos pessoais devido a molas 
pré‑tensas.
Os atuadores com molas pré-tensionadas 
estão sob tensão. Podem ser identificados 
pelos parafusos longos salientes na base do 
atuador.

	Î Antes de começar qualquer trabalho no 
atuador, alivie a compressão nas molas 
em pré-tensão (consulte a documentação 
relativa ao atuador)

Para testar o funcionamento da válvula antes 
de a colocar em funcionamento ou de a co-
locar de novo em funcionamento, efetue os 
seguintes testes:

ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA! ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA! ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA!
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5.4.1	 Estanqueidade
O operador da instalação é responsável pe-
la realização do teste de estanqueidade e 
pela seleção do método de teste. O teste de 
estanqueidade deve cumprir os requisitos 
das normas nacionais e internacionais apli-
cáveis no local de instalação.

O nosso serviço pós-venda pode ajudá-lo a 
planear e executar um teste de estanqueida-
de na sua instalação.

1.	 Aplique lentamente o fluido de teste na 
válvula até que a pressão de teste seja 
atingida. Evite picos súbitos de pressão, 
uma vez que as altas velocidades resul-
tantes podem danificar a válvula.

2.	 Verifique a válvula para deteção de fu-
gas para a atmosfera.

3.	 Despressurize a secção da tubagem e a 
válvula.

4.	 Retifique quaisquer peças que apresen-
tem fugas e repita o teste de estanquei-
dade.

5.4.2	 Movimento de curso
O movimento da haste do atuador deve ser 
linear e suave.

	Î Aplique os sinais de controlo máximo e 
mínimo para verificar as posições finais 
da válvula enquanto observa o movi-
mento da haste do atuador.

	Î Verifique a leitura do curso na escala in-
dicadora de curso.

5.4.3	 Posição de segurança
Posição de segurança com atuadores 
pneumáticos

	Î Desligue a linha do sinal de pressão.
	Î Verifique se a válvula se move para a 
posição de segurança (consulte a secção 
"Conceção e princípio de 
funcionamento").

Posição de segurança para atuadores 
elétricos e atuadores elétricos com 
controlador de processo com ação de 
segurança

	Î Desligue a tensão de alimentação.
	Î Verifique se a válvula se move para a 
posição de segurança (consulte a secção 
"Conceção e princípio de 
funcionamento").

5.4.4	 Teste de pressão
O operador da instalação é responsável 
pela realização do teste de pressão. 

O nosso serviço pós-venda pode ajudá-lo a 
planear e executar um teste de pressão na 
sua instalação.

Durante o teste de pressão, certifique-se de 
que as seguintes condições são cumpridas:
	− Retraia a haste do obturador para abrir 

a válvula.
	− Respeite a pressão máxima permitida 

para a válvula e para a instalação.

Dica

Nota
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6	 Arranque
O trabalho descrito nesta secção deve ser 
realizado apenas por pessoal devidamente 
qualificado para realizar tais tarefas.

Risco de queimaduras devido a componen‑
tes e tubagens quentes.
Os componentes da válvula e a tubagem 
podem ficar muito quentes. Risco de quei-
maduras.

	Î Utilize roupa de proteção e luvas de se-
gurança.

Tipo 3213/2780 e Tipo 3214/2780: 
perigo de esmagamento resultante do 
movimento da haste do atuador e do 
obturador.

	Î Não introduza mãos ou dedos na arca-
da enquanto a alimentação de ar estiver 
ligada ao atuador.

	Î Antes de trabalhar na válvula de contro-
lo, desligue e feche o fornecimento de ar 
comprimido, assim como o sinal de con-
trolo.

	Î Não impeça o movimento da haste do 
atuador e do obturador inserindo obje-
tos na arcada.

	Î Antes de desbloquear a haste do atua-
dor e do obturador depois de terem fica-
do bloqueadas (p. ex., devido a gripa-
gem após permanecer na mesma posi-
ção durante muito tempo) liberte qual-
quer energia armazenada no atuador 
(p. ex., compressão das molas). Consulte 
a documentação relativa ao atuador.

Tipo 3213/2780 e Tipo 3214/2780: risco 
de ferimentos pessoais devido à saída do 
ar de exaustão.
Enquanto a válvula estiver em operação, o 
ar sai do atuador, p. ex., durante a opera-
ção de regulação ou quando a válvula abre 
ou fecha.

	Î Utilize proteção para os olhos quando 
trabalhar próximo da válvula de controlo.

Antes do arranque ou de colocar a válvula 
novamente em funcionamento, certifique-se 
de que as seguintes condições são cumpri-
das:
	− A válvula está corretamente instalada na 

tubagem (consulte a secção "Instala-
ção").

	− Os testes de estanqueidade e de funcio-
namento foram concluídos com êxito 
(consulte a secção "Teste da válvula ins-
talada").

	− As condições existentes na secção da 
instalação em causa cumprem os requisi-
tos de dimensionamento da válvula (con-
sulte as informações em "Utilização pre-
tendida" na secção "Instruções e medi-
das de segurança").

Arranque/colocação do dispositivo de 
novo em funcionamento
1.	 Permita que a válvula aqueça até atingir 

a temperatura ambiente antes do arran-
que quando a temperatura ambiente e a 
temperatura do fluido do processo diferi-
rem muito ou as propriedades do fluido 
exigirem essa medida.

ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA! ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA! ADVERTÊNCIA!
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2.	 Abra lentamente as válvulas de corte na 
tubagem. A abertura lenta destas válvu-
las evita um aumento súbito da pressão 
e velocidades de fluxo elevadas que po-
dem danificar a válvula.

3.	 Verifique a válvula para garantir o seu 
correto funcionamento.
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7	 Operação
Imediatamente após concluir o arranque ou 
voltar a colocar a válvula em funcionamento 
(consulte a secção "Arranque"), a válvula 
está pronta a ser utilizada.

Risco de queimaduras devido a componen‑
tes e tubagens quentes.
Os componentes da válvula e a tubagem 
podem ficar muito quentes. Risco de quei-
maduras.

	Î Utilize roupa de proteção e luvas de se-
gurança.

Tipo 3213/2780 e Tipo 3214/2780: pe‑
rigo de esmagamento resultante do movi‑
mento da haste do atuador e do obturador.

	Î Não introduza mãos ou dedos na arca-
da enquanto a alimentação de ar estiver 
ligada ao atuador.

	Î Antes de trabalhar na válvula de contro-
lo, desligue e feche o fornecimento de ar 
comprimido, assim como o sinal de con-
trolo.

	Î Não impeça o movimento da haste do 
atuador e do obturador inserindo obje-
tos na arcada.

	Î Antes de desbloquear a haste do atua-
dor e do obturador depois de terem fica-
do bloqueadas (p. ex., devido a gripa-
gem após permanecer na mesma posi-
ção durante muito tempo) liberte qual-
quer energia armazenada no atuador 
(p. ex., compressão das molas). Consulte 
a documentação relativa ao atuador.

Tipo 3213/2780 e Tipo 3214/2780: risco 
de ferimentos pessoais devido à saída do 
ar de exaustão.
Enquanto a válvula estiver em operação, o 
ar sai do atuador, p. ex., durante a opera-
ção de regulação ou quando a válvula abre 
ou fecha.

	Î Utilize proteção para os olhos quando 
trabalhar próximo da válvula de 
controlo.

ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA! ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA! ADVERTÊNCIA!
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8	 Avarias
Leia as declarações de perigo, notas de 
aviso e cuidado na secção "Instruções e 
medidas de segurança.
Dependendo das condições operacionais, 
verifique a válvula em determinados interva-
los para prevenir uma possível falha antes 
que possa ocorrer. Os operadores da insta-
lação são responsáveis pela elaboração de 
um plano de inspeção e teste.

O nosso Serviço pós-venda pode ajudá-lo 
na elaboração de um plano de inspeção e 
teste para a sua instalação.

8.1	 Resolução de problemas

Dica

Avaria Possíveis razões Ação recomendada
A haste do atuador e 
do obturador não se 
move sob solicitação.

O atuador está 
bloqueado.

Verifique a montagem.
Elimine o bloqueio.
Tipo 3213/2780 e Tipo 3214/2780:
ADVERTÊNCIA! Uma haste de atuador ou 
obturador bloqueada (p. ex., devido a gripagem 
após permanecer na mesma posição durante muito 
tempo) pode começar a mover-se subitamente de 
forma incontrolável. Possibilidade de ferimentos nas 
mãos ou dedos se estes forem inseridos no atuador 
ou na válvula.
Antes de tentar desbloquear o atuador ou a haste 
do obturador, corte e bloqueie o fornecimento de ar 
comprimido, bem como o sinal de controlo. Antes 
de desbloquear o atuador, liberte qualquer energia 
armazenada no atuador (p. ex., compressão das 
molas). Consulte a documentação relativa ao 
atuador.

Tipo 3213/2780 e 
Tipo 3214/2780: 
membrana no atuador 
avariada

Consulte a documentação relativa ao atuador.

Sem tensão ou tensão 
de alimentação 
incorreta ligada.

Verifique a tensão de alimentação e as ligações.

Sinal de pressão muito 
baixo

Verifique o sinal de pressão.
Verifique se há fugas na linha do sinal de pressão.
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Contacte o nosso Serviço pós-venda em ca-
so de avarias não listadas na tabela.

8.2	 Ação de emergência
A válvula, na qual está montado o atuador 
com ação de segurança, é movida para a 
sua posição de segurança em caso de falha 
da tensão de alimentação ou do sinal de 
pressão (consulte a secção "Conceção e 
princípio de funcionamento").
Os operadores da instalação são responsá-
veis pela ação de emergência a ser tomada 
na instalação.
Em caso de avaria da válvula:
1.	 Feche as válvulas de corte a montante e 

a jusante da válvula de controlo para 
impedir o fluido do processo de fluir 
através da válvula.

2.	 Realize a resolução de problemas 
(consulte a secção 8.1).

3.	 Retifique as avarias que podem ser re-
solvidas com base nas instruções aqui 
fornecidas. Contacte o nosso Serviço 
pós-venda em todos os outros casos.

Colocar o dispositivo de novo em funciona-
mento após uma avaria
Consulte a secção "Arranque".

Nota

Avaria Possíveis razões Ação recomendada
A haste do atuador ou 
do obturador não faz 
todo o curso.

Sinal de pressão muito 
baixo

Verifique o sinal de pressão.
Verifique se há fugas na linha do sinal de pressão.

Sem tensão ou tensão 
de alimentação 
incorreta ligada.

Verifique a tensão de alimentação e as ligações.

Aumento do caudal 
com válvula fechada 
(fuga na sede)

Sujidade ou outras 
partículas estranhas 
depositadas entre a 
sede e o obturador.

Isole a secção da tubagem e limpe a válvula.

O revestimento da 
válvula está gasto.

Contacte o nosso Serviço pós-venda.

A válvula tem fugas 
para a atmosfera 
(emissões fugitivas).

Vedação da haste do 
obturador danificada

Contacte o nosso Serviço pós-venda.

Junta do flange solta 
ou gasta

Verifique a junta flangeada.
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9	 Manutenção

A válvula de controlo foi verificada pela 
SAMSON antes da entrega.
	− A garantia do produto perde a validade 
se forem efetuados trabalhos de 
manutenção ou reparação não descritos 
nestas instruções sem o acordo prévio do 
Serviço pós-venda da SAMSON.
	− Utilize apenas peças sobresselentes 
originais da SAMSON, que estejam em 
conformidade com as especificações 
originais.

Encomenda de peças sobresselentes e su-
primentos operacionais
Contacte a sua filial SAMSON mais próxima 
ou o Serviço pós-venda da SAMSON para 
obter informações sobre peças sobresselen-
tes, lubrificantes e ferramentas.

Nota
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10	Desativação
O trabalho descrito nesta secção deve ser 
realizado apenas por pessoal devidamente 
qualificado para realizar tais tarefas.

Risco de rebentamento devido a abertura 
incorreta de equipamentos ou componentes 
pressurizados.
As válvulas e as tubagens são equipamentos 
sob pressão que podem rebentar quando 
manuseados incorretamente. Os fragmentos 
projetados ou a libertação do fluido do pro-
cesso sob pressão podem causar ferimentos 
graves ou mesmo a morte.
Antes de trabalhar na válvula de controlo:

	Î Despressurize todas as secções da insta-
lação afetadas e a válvula (incluindo o 
atuador). Liberte toda a energia armaze-
nada.

	Î Purgue o fluido do processo de todas as 
secções da instalação afetadas, bem co-
mo da válvula.

Risco de ferimentos fatais devido a choque 
elétrico.

	Î Antes de efetuar qualquer trabalho no 
dispositivo e antes de abrir o dispositivo, 
desligue a tensão de alimentação e 
proteja-a contra religação involuntária.

	Î Utilize apenas dispositivos de interrup-
ção de energia que estejam protegidos 
contra uma reativação involuntária da 
alimentação elétrica.

Risco de queimaduras devido a 
componentes e tubagens quentes.
Os componentes da válvula e a tubagem 
podem ficar muito quentes. Risco de 
queimaduras.

	Î Deixe os componentes e as tubagens 
arrefecer.

	Î Utilize roupa de proteção e luvas de 
segurança.

Tipo 3213/2780 e Tipo 3214/2780: 
perigo de esmagamento resultante do 
movimento da haste do atuador e do 
obturador.

	Î Não introduza mãos ou dedos na arca-
da enquanto a alimentação de ar estiver 
ligada ao atuador.

	Î Antes de trabalhar na válvula de 
controlo, desligue e feche o fornecimento 
de ar comprimido, assim como o sinal 
de controlo.

	Î Não impeça o movimento da haste do 
atuador e do obturador inserindo 
objetos na arcada.

	Î Antes de desbloquear a haste do atua-
dor e do obturador depois de terem fica-
do bloqueadas (p. ex., devido a gripa-
gem após permanecer na mesma posi-
ção durante muito tempo) liberte qual-
quer energia armazenada no atuador 
(p. ex., compressão das molas). Consulte 
a documentação relativa ao atuador.

PERIGO!

PERIGO!

ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA! ADVERTÊNCIA!
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Desativação

Tipo 3213/2780 e Tipo 3214/2780: risco 
de ferimentos pessoais devido à saída do 
ar de exaustão.
Enquanto a válvula estiver em operação, o 
ar sai do atuador, p. ex., durante a opera-
ção de regulação ou quando a válvula abre 
ou fecha.

	Î Utilize proteção para os olhos quando 
trabalhar próximo da válvula de contro-
lo.

Risco de ferimentos pessoais devido ao 
fluido do processo residual na válvula.
Quando trabalhar na válvula, o fluido do 
processo residual pode escapar e, depen-
dendo das suas propriedades, pode causar 
ferimentos pessoais, por exemplo, queima-
duras.

	Î Utilize roupa de proteção, luvas de segu-
rança e óculos de proteção.

Para desativar a válvula de controlo para 
desmontagem, proceda da seguinte forma:
1.	 Feche as válvulas de corte a montante e 

a jusante da válvula de controlo para 
impedir o fluido do processo de fluir 
através da válvula.

2.	 Purgue completamente as tubagens e a 
válvula.

3.	 Desligue e bloqueie a alimentação de ar 
comprimido ou a tensão de alimentação 
para despressurizar ou desenergizar o 
atuador.

4.	 Liberte toda a energia armazenada.
5.	 Se necessário, deixe que os componen-

tes de tubagem e da válvula arrefeçam.

ADVERTÊNCIA! ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA! ADVERTÊNCIA!
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Remoção

11	Remoção
O trabalho descrito nesta secção deve ser 
realizado apenas por pessoal devidamente 
qualificado para realizar tais tarefas.

Risco de queimaduras devido a 
componentes e tubagens quentes.
Os componentes da válvula e a tubagem 
podem ficar muito quentes. Risco de quei-
maduras.

	Î Deixe os componentes e as tubagens ar-
refecer.

	Î Utilize roupa de proteção e luvas de se-
gurança.

Risco de ferimentos pessoais devido ao 
fluido do processo residual na válvula.
Quando trabalhar na válvula, o fluido do 
processo residual pode escapar e 
dependendo das suas propriedades pode 
causar ferimentos pessoais, por exemplo, 
queimaduras.

	Î Utilize roupa de proteção, luvas de segu-
rança e óculos de proteção.

Tipo 3213/2780 e Tipo 3214/2780: 
perigo de esmagamento resultante do 
movimento da haste do atuador e do 
obturador.

	Î Não introduza mãos ou dedos na arca-
da enquanto a alimentação de ar estiver 
ligada ao atuador.

	Î Antes de trabalhar na válvula de contro-
lo, desligue e feche o fornecimento de ar 
comprimido, assim como o sinal de con-
trolo.

	Î Não impeça o movimento da haste do 
atuador e do obturador inserindo obje-
tos na arcada.

	Î Antes de desbloquear a haste do atua-
dor e do obturador depois de terem fica-
do bloqueadas (p. ex., devido a gripa-
gem após permanecer na mesma posi-
ção durante muito tempo) liberte qual-
quer energia armazenada no atuador 
(p. ex., compressão das molas). Consulte 
a documentação relativa ao atuador.

Tipo 3213/2780 e Tipo 3214/2780: risco 
de ferimentos pessoais devido a molas 
pré‑tensas.
Os atuadores com molas pré-tensionadas 
estão sob tensão. Podem ser identificados 
pelos parafusos longos salientes na base do 
atuador.

	Î Antes de começar qualquer trabalho no 
atuador, alivie a compressão nas molas 
em pré-tensão (consulte a documentação 
relativa ao atuador)

Antes de retirar a válvula, certifique-se de 
que as seguintes condições são cumpridas:
	− A válvula de controlo é colocada fora de 

serviço (consulte a secção "Desativa-
ção").

ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA! ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA! ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA! ADVERTÊNCIA!
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Remoção

11.1	Remoção da válvula da 
tubagem

1.	 Apoie a válvula para a manter no lugar 
quando for separada da tubagem (con-
sulte a secção "Envio e transporte no lo-
cal").

2.	 Desaparafuse a junta flangeada.
3.	 Retire a válvula da tubagem (consulte a 

secção "Envio e transporte no local").

11.2	Remoção do atuador da 
válvula

Consulte a documentação relativa ao 
atuador.
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Reparações

12	Reparações
Se a válvula não funcionar corretamente de 
acordo com o seu dimensionamento original 
ou não funcionar de todo, está avariada e 
deve ser reparada ou substituída.

Risco de danos na válvula devido a traba‑
lhos de manutenção ou reparação incorre‑
tos.

	Î Não efetue qualquer trabalho de repara-
ção por conta própria.

	Î Contacte o Serviço pós-venda da 
SAMSON para trabalhos de manuten-
ção ou reparação.

12.1	Devolução de dispositivos 
à SAMSON

Os dispositivos avariados podem ser 
devolvidos à SAMSON para reparação.
Proceda da seguinte forma para devolver 
dispositivos:
1.	 Aplicam-se exceções a alguns modelos 

de dispositivos especiais  
u www.samsongroup.com > Service > 
After-sales Service.

2.	 Envie um e-mail u retouren@samson-
group.com para registar o envio de de-
volução, incluindo as seguintes informa-
ções:
	– Tipo
	– Número de artigo
	– ID de configuração
	– Encomenda original

	– Declaração de Contaminação 
preenchida, que pode ser 
descarregada a partir do nosso 
website em u www.samsongroup.
com > Service > After-sales Service.

Depois de verificar o seu registo, iremos 
enviar-lhe uma autorização de devolu-
ção de mercadoria (RMA).

3.	 Anexe o RMA (juntamente com a decla-
ração de descontaminação) ao exterior 
do seu envio, de modo a que os docu-
mentos fiquem bem visíveis.

4.	 Envie a mercadoria para o endereço in-
dicado no RMA.

Para mais informações sobre os dispositivos 
devolvidos e a forma como são tratados, 
consulte u www.samsongroup.com > 
Service > After-sales Service.

AVISO! AVISO!

Nota

https://www.samsongroup.com/en/service/after-sales-service/returning-goods/
https://www.samsongroup.com/en/service/after-sales-service/returning-goods/
mailto:retouren%40samsongroup.com?subject=return%20shipment
mailto:retouren%40samsongroup.com?subject=return%20shipment
https://www.samsongroup.com/en/service/after-sales-service/returning-goods/
https://www.samsongroup.com/en/service/after-sales-service/returning-goods/
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Eliminação

13	Eliminação
A SAMSON é um produtor 
registado na seguinte instituição 
europeia u https://www.ewrn.org/
national-registers/national-registers.
N.º reg. REEE: DE 62194439/
FR 02566

	Î Respeite as regulamentações de detritos 
locais, nacionais e internacionais.

	Î Não elimine componentes, lubrificantes e 
substâncias perigosas juntamente com o 
lixo doméstico.

A pedido, podemos fornecer-lhe um passa-
porte de reciclagem de acordo com a 
PAS 1049 1). Basta enviar-nos um e-mail pa-
ra aftersalesservice@samsongroup.com com 
os detalhes do endereço da sua empresa.

A pedido, podemos nomear um fornecedor 
de serviços para desmantelar e reciclar o 
produto no âmbito de um sistema de retoma 
do distribuidor.

Nota

Dica

1)	 A PAS 1049 é relevante para equipamentos 
elétricos e eletrónicos (p. ex., atuadores 
elétricos). Esta especificação PAS não se 
aplica a equipamentos não elétricos.



13-2 	 EB 5868/5869 PT



EB 5868/5869 PT	  14-1

Certificados

14	Certificados
Estes/as declarações e certificados estão 
incluídos/as nas páginas seguintes:
	− Declaração de conformidade de acordo 

com a Diretiva Equipamentos sob 
Pressão 2014/68/UE nas páginas 14-2 
a 14-8

	− Declaração de conformidade de acordo 
com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE 
para válvulas de controlo Tipo 3214/
XXXX-X na página 14-9.

	− Declaração de incorporação em 
conformidade com a Diretiva Máquinas 
2006/42/CE para válvula Tipo 3214/
XXXX-X na página 14-10

Os certificados apresentados estavam 
atualizados na altura da publicação. 
Os certificados mais recentes podem ser 
encontrados no nosso website:
u www.samsongroup.com > Products > 
Valves > 3213 
e
u www.samsongroup.com > Products > 
Valves > 3214
Outros certificados opcionais estão 
disponíveis mediante pedido.

https://www.samsongroup.com/en/products/?q=3213
https://www.samsongroup.com/en/products/?q=3213
https://www.samsongroup.com/en/products/?q=3214
https://www.samsongroup.com/en/products/?q=3214
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Module A 
For the following products, SAMSON hereby declares under its sole responsibility: 

Devices Series Type Version 

Self-operated Regulators 

43 2432 DIN EN, body, CC499K and EN-GJS-400-18-LT, DN 50, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

43 2436 DIN EN, body, CC499K and EN-GJS-400-18-LT, DN 50, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

43 2437 DIN EN, body, CC499K and EN-GJS-400-18-LT, DN 50, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

--- 2111 
DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 50, PN 25, fluids G2, L2, L11) 
DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 40-50, PN 40, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 1½-2, Class 300, fluids G2, L2, L11) 

Three-way valve --- 2119 

DIN EN, body, EN-GJL-250 and 1.0619, DN 65-125, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, 1.0619, DN 50-80, PN 25, fluids G2, L2, L11) 
DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 40-50, PN 40, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 2½-4, Class 150, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 1½, Class 300, fluids G2, L2, L11) 

Control valve --- 3222 
DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 50, PN 25, fluids G2, L2, L11) 
DIN EN, body, CC499K, DN 32-40, PN 25, all fluids 

Three-way valve --- 3226 DIN EN, body, CC499K, DN 50, PN 25, fluids G2, L22) 

Three-way valve --- 3260 DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 65-200, PN 16, fluids G2, L22) 

Globe valve 
Three-way valve V2001 3531 

3535 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 50-80, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 32-40, PN 25, all fluids  

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 1½-2, Class 150, all fluids  

Control valve --- 3214 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 65-125, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 50-80, PN 25, fluids G2, L2, L11) 
ANSI, body, A126 B, NPS 3-4, Class 125, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 1½-2, Class 150, all fluids  

Self-operated Regulators 

42 2423 

DIN EN, body, EN-GJL-250 and EN-GJS-400-18-LT, DN 65-125, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, EN-GJS-418-LT, DN 50-80, PN 25, fluids G2, L2, L11) 
DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 32-50, PN 16, all fluids 

DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 32-40, PN 25, all fluids  

ANSI, body, A126 B, NPS 3-4, Class 125, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 1½-2, Class 150, all fluids  

42 2422 

DIN EN, body, EN-GJL-250 and EN-GJS-400-18-LT, DN 65-125, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 50-80, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, 1.0619, 1.4408 and 1.6220+QT, DN 32-50, PN 16, all fluids  

ANSI, body, A126 B, NPS 3-4, Class 125, fluids G2, L2, L11) 
ANSI, body, A216 WCC, A351 CF8M and A352 LCC, NPS 1½-2, Class 150, all fluids  

Strainers 1N/1NI 2601 DIN EN, body, CB752S, G 2 (DN50), PN25, fluids G2, L22) 

Strainers 2N/2NI 2602 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 200-250, PN 10, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 65-125, PN 16, fluids G2, L2, L11) 
DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 100-125, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 50-80, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, 1.4408, DN 32-50, PN 16, all fluids 

Self-operated Regulators 

--- 2373/2375 ANSI, body, A995 4A and A995 5A, NPS 1½-2, Class 150, all fluids 

44 

2440 (44-0B) 
2441 (44-1B) 
2446 (44-6B) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 50, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

2442 (44-2) 
2443 (44-3) 
2444 (44-4) 
2447 (44-7) 
2448 (44-8) 
2449 (44-9) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT and CC499K, DN 50, PN 25, fluids G2, L2, L11) 
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Devices Series Type Version 

Self-operated Regulators 

45 

2451 (45-1) 
2452 (45-2) 
2453 (45-3) 
2454 (45-4) 
2456 (45-6) 
2459 (45-9) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT and CC499K, DN 50, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

46 

2465 (46-5) 
2466 (46-6) 
2467 (46-7) 
2469 (46-9) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT and CC499K, DN 50, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

47 

2471 (47-1) 
2474 (47-4) 
2475 (47-5) 
2479 (47-9) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT and CC499K, DN 50, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

48 2488 
2489 DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT and CC499K, DN 50, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

40 

2405 
DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 50, PN 25, fluids G2, L2, L11) 
ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 1½-2, Class 150, all fluids 

2406 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 65-125, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 50, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A126 B, NPS 3-4, Class 125, fluids G2, L2, L11) 
ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 1½-2, Class 150, all fluids  

41 2412 
2417 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 65-100, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 50-80, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

ANSI body, A126 B, NPS 3-4, Class 125, fluids G2, L2, L11) 
ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 1½-2, Class 150, all fluids 

42 2421 RS 

DIN EN, body, 1.0619, 1.4408, 1.4571 and 1.4401/1.4404, DN 32-50, PN 16, all fluids  

DIN EN, body, 1.0619, 1.4408, 1.4571 and 1.4401/1.4404, DN 32-40, PN 25, all fluids 
ANSI, body, A216 WCC, A351 CF8M and A182 F316/A182 F316L, NPS 1½-2, Class 150,  
all fluids  

--- 2331 
2337 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 65-200, PN 16, fluids G2, L22) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 65-150, PN 16, fluids G2, L22) 
DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 65-125, PN 25, fluids G2, L22) 

DIN EN, body 1.0619, DN 65-200, PN 16, fluids G2, L22) 

DIN EN, body 1.0619, DN 65-100, PN 40, fluids G2, L22) 

--- 2333 
2335 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 65-125, PN 16, fluids G2, L2, L11) 
DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 65-80, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

ANSI body, A126 B, NPS 3-4, Class 125, fluids G2, L2, L11) 

--- 2334 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 65-125, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 65-125, PN 16, fluids G2, L2, L11) 
DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 65-80, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A126 B, NPS 3-4, Class 125, fluids G2, L2, L11) 

--- 2404-1 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 65-125, PN16, fluids G2, L2, L11) 

ANSI body, A126 B, NPS 3-4, Class 125, fluids G2, L2, L11) 
ANSI, body, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 1½-2, Class 150, all fluids  

--- 2404-2 
DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 65-125, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A126 B, NPS 3-4, Class 125, fluids G2, L2, L11) 
1) Gases according to Article 4(1)(c.i), second indent 
   Liquids according to Article 4(1)(c.ii) 

2) Gases according to Article 4(1)(c.i), second indent 
   Liquids according to Article 4(1)(c.ii), second indent 
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That the products mentioned above comply with the requirements of the following standards:

Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the 
Member States relating to the making available on the market of pressure equipment 2014/68/EU of 15. May 2014

Applied conformity assessment procedure for fluids according to Article 4(1) Module A

Technical standards applied: DIN EN 12516-2, DIN EN 12516-3, ASME B16.34

Manufacturer: SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Frankfurt am Main, 26. August 2022

ppa. Norbert Tollas
Senior Vice President
Global Operations

i.V. Peter Scheermesser
Director
Product Maintenance & Engineered Products
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Module H / N° CE-0062-PED-H-SAM 001-22-DEU 
For the following products, SAMSON hereby declares under its sole responsibility: 

Devices Series Type Version 

Three-way valve --- 2119 

DIN EN, body, EN-GJL-250 and 1.0619, DN 150, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, 1.0619, DN 100-150, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 65-150, PN 40, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 6, Class 150, fluids G2, L2, L11) 
ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 2-6, Class 300, fluids G2, L2, L11) 

Self-operated Regulators --- 3222 DIN EN, body, CC499K, DN 50, PN 25, all fluids 

Three-way valve --- 3260 DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 250-300, PN 16, fluids G2, L21) 

Globe valve 
Three-way valve V2001 3531 

3535 
DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 50-80, PN 25, all fluids 
ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 2½-3, Class 150, all fluids 

Control valve --- 3214 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 150-400, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 100-150, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, 1.0619, DN 32-400, PN 40, all fluids 
ANSI, body, A126 B, NPS 6-10, Class 125, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A216 WCC, NPS 2½-10, Class 150, all fluids 

ANSI, body, A216 WCC, NPS 1½-10, Class 300, all fluids 

Self-operated Regulators 

42 2423 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 150-250, PN 16, fluids G2, L2, L11) 
DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 150, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 100-150, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 65-250, PN 16, all fluids 

DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 50-250, PN 25, all fluids 
DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 32-250, PN 40, all fluids 

ANSI, body, A126 B, NPS 6-10, Class 125, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 2½-10, Class 150, all fluids 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 1½-10, Class 300, all fluids 

42 2422 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 150-400, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 100-150, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 65-400, PN 16, all fluids 

DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 200-400, PN 25, all fluids 
DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 32-400, PN 40, all fluids 

DIN EN, body, 1.0460, DN 40-50, PN 40, all Fluids 

DIN EN, body, 1.6220+QT, DN 65-250, PN 16, all fluids 

DIN EN, body, 1.6220+QT, DN 200-250, PN 25, all fluids 
DIN EN, body, 1.6220+QT, DN 32-250, PN 40, all fluids 

ANSI, body, A126 B, NPS 6-16, Class 125, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A216 WCC and A351CF8M, NPS 2½-16, Class 150, all fluids 

ANSI, body, A216 WCC and A351CF8M, NPS 1½-16, Class 300, all fluids 
ANSI, body, A105, NPS 1½-2, Class 300, all fluids 

ANSI, body, A352 LCC, NPS 2½-10, Class 150, all fluids 

ANSI, body, A352 LCC, NPS 1½-10, Class 300, all fluids 

42 2421RS 

DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 65-150, PN 16, all fluids 
DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 50-150, PN 25, all fluids 

DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 32-150, PN 40, all fluids 

DIN EN, body, 1.4571 and 1.4401/1.4404, DN 50, PN 25, all fluids 

DIN EN, body, 1.4571 and 1.4401/1.4404, DN 32-50, PN 40, all fluids 
ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 2½-6, Class 150, all fluids 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 1½-6, Class 300, all fluids 
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Self-operated Regulators 

40 

2405 
DIN EN, body, 1.0619, 1.4571, 1.4404, 1.4408, 1.0460, DN 32-50, PN40, all fluids 

ANSI, body, A105, A182 F316L, A351 CF8M, A216 WCC, NPS 1½-2, Class 300, all fluids 

2406 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 150, PN 16, fluids G2, L2, L11) 
DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 32-150, PN 40, all fluids 

DIN EN, body, 1.0460 and 1.4404, DN 32-50, PN 40, all fluids 

ANSI, body, A126 B, NPS 6, Class 125, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 2½-6, Class 150, all fluids 
ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 1½-6, Class 300, all fluids 

ANSI, body, A105 and A182 F316L, NPS 1½-2, Class 300, all fluids 

41 2412 
2417 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 100, PN25, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 32-100, PN 40, all fluids 
DIN EN, body, 1.0460, 1.4571 and 1.4404, DN 32-80, PN 40, all fluids 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 2½-4, Class 150, all fluids 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 1½-4, Class 300, all fluids 

ANSI, body, A105 and A182 F316L, NPS 1½-3, Class 300, all fluids 

--- 2404-1 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 150, PN16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, 1.0619 und 1.4408, DN 32-150, PN 40, all fluids 

ANSI, body, A126 B, NPS 6, Class 125, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½-6, Class 150, all fluids 
ANSI, body, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 1½-6, Class 300, all fluids 

--- 2404-2 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 150-400, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, 1.0619 und 1.4408, DN 65-400, PN 16, all fluids 

DIN EN, body, 1.0619 und 1.4408, DN 65-400, PN 40, all fluids 
ANSI, body, A126 B, NPS 6-16, Class 125, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½-16, Class 150, all fluids 

ANSI, body, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½-10, Class 300, all fluids 

--- 2331 
2337 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 250, PN 16, fluids G2, L21) 
DIN EN, body, 1.0619, DN 250, PN 16, fluids G2, L21) 

DIN EN, body, 1.0619, DN 200-250, PN 25, fluids G2, L21) 

DIN EN, body, 1.0619, DN 125-250, PN 40, fluids G2, L21) 

--- 2333 
2335 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 150-400, PN 16, fluids G2, L2, L11) 
DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 100-150, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 65-400, PN 16, all fluids 

DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 200-400, PN 25, all fluids 

DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 65-400, PN 40, all fluids 
ANSI, body, A126 B, NPS 6-16, Class 125, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 2½-16, Class 150, all fluids 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 2½-16, Class 300, all fluids 

--- 2334 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 150-400, PN 16, fluids G2, L2, L11) 
DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 150, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 100-150, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 65-400, PN 16, all fluids 

DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 200-400, PN 25, all fluids 
DIN EN, body, 1.0619 and 1.4408, DN 65-400, PN 40, all fluids 

ANSI, body, A126 B, NPS 6-16, Class 125, fluids G2, L2, L11) 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 2½-16, Class 150, all fluids 

ANSI, body, A216 WCC and A351 CF8M, NPS 2½-16, Class 300, all fluids 

--- 2373 
2375 

DIN EN, body, 1.4469 and 1.4470, DN 32-50, PN 40, all fluids 

ANSI, body, A995 5A and A995 4A, NPS 1½-2, Class 300, all fluids 

Strainers 2N/2NI 2602 

DIN EN, body, EN-GJL-250, DN 150-250, PN 16, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 150, PN 16, fluids G2, L2, L11) 
DIN EN, body, EN-GJS-400-18-LT, DN 100-150, PN 25, fluids G2, L2, L11) 

DIN EN, body, 1.0619, DN 100-250, PN 16, all fluids 
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Strainers 2N/2NI 2602

DIN EN, body, 1.0619, DN 200-250, PN 25, all fluids

DIN EN, body, 1.0619, DN 32-250, PN 40, all fluids

DIN EN, body, 1.4408, DN 65-100, PN 16, all fluids
DIN EN, body, 1.4408, DN 32-100, PN 40, all fluids

1) Gases according to Article 4(1)(c.i), second indent
Liquids according to Article 4(1)(c.ii)

That the products mentioned above comply with the requirements of the following standards:

Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the 
Member States relating to the making available on the market of pressure equipment 2014/68/EU of 15. May 2014

Applied conformity assessment procedure for fluids according to Article 4(1) Module H by Bureau Veritas 0062

The manufafacturer’s quality management system is monitored by the following notified body:
Bureau Veritas Services SAS, 8 Cours du Triangle, 92800 PUTEAUX – LA DEFENSE, FRANCE
Technical standards applied: DIN EN 12516-2, DIN EN 12516-3, ASME B16.34

Manufacturer: SAMSON AG, Weismuellerstrasse 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Frankfurt am Main, 14. October 2022

ppa. Norbert Tollas
Senior Vice President
Global Operations

i.V. Peter Scheermesser
Director
Product Maintenance & Engineered Products
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Declaration of Incorporation in Compliance with Machinery Directive 2006/42/EC

For the following product:
Type 3214 Valve

We certify that the Type 3214 Valve is partly completed machinery as defined in the Machinery Directive 
2006/42/EC and that the safety requirements stipulated in Annex I, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 and 1.3.7 are 
observed. The relevant technical documentation described in Annex VII, part B has been compiled.

Products we supply must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has 
been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC.

Operators are obliged to install the products observing the accepted industry codes and practices (good 
engineering practice) as well as the mounting and operating instructions. Operators must take appropriate 
precautions to prevent hazards that could be caused by the process medium and operating pressure in the valve 
as well as by the signal pressure and moving parts.

The permissible limits of application and mounting instructions for the products are specified in the associated 
mounting and operating instructions; the documents are available in electronic form on the Internet at 
www.samsongroup.com.

For product descriptions refer to:
- Type 3214/… Electric and Pneumatic Control Valves:

Mounting and Operating Instructions EB 5868/5869
- Types 3214/3374, 3214/3274 and Electric Control Valves 3214/3375:

Mounting and Operating Instructions EB 5868-1

Referenced technical standards and/or specifications:
- VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018" 

[German only]
- VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für 

Armaturen vom Mai 2018" [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03

Comments:
- See mounting and operating instructions for residual hazards.
- Also observe the referenced documents listed in the mounting and operating instructions.

Persons authorized to compile the technical file:
SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, 20 October 2023

Stephan Giesen
Director
Product Management

Peter Scheermesser
Director
Product Maintenance & Engineered Products
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Anexo

15	Anexo

15.1	Serviço pós-venda
Contacte o nosso serviço pós-venda para su-
porte sobre trabalhos de manutenção ou re-
paração ou quando surgirem problemas de 
funcionamento ou avarias.

Endereço de e-mail
Pode contactar o nosso Serviço pós-venda 
em aftersalesservice@samsongroup.com.

Endereços da SAMSON AG e suas filiais
Os endereços da SAMSON AG, suas filiais, 
representantes e instalações de serviço em 
todo o mundo podem ser encontrados no 
nosso website (www.samsongroup.com) ou 
em todos os catálogos de produtos 
SAMSON.

Dados necessários
Por favor, indique os seguintes detalhes:
	− Número de encomenda e número de po-

sição na encomenda
	− Tipo, número do modelo, tamanho da 

válvula e versão da válvula
	− Pressão e temperatura do fluido
	− Caudal em m³/h
	− Gama de trabalho (p. ex. 0,2 a 1 bar) 

ou sinal de comando do atuador (p. ex. 
0 a 20 mA ou 0 a 10 V)

	− Está instalado um filtro?
	− Esquema da instalação
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